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Mata sala sesyjna

Duza sala sesyjna
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LEGENDA:

Pr - przepustnica regulacyjna do regulacji wstepnej ustawiana recznie,

PrS - przepustnica odcinajgca szczelna z sitownikiem elektrycznym (2-stawny),

Zr - 3-drogowy zawor regulacyjny nagrzewnicy powietrza (dostawa wraz z
automatyka centrali),

WP - wigcznik/wytgcznik pomieszczeniowy systemu wentylacii,

P - czujniki ci$nienia regulatoréw réznicy cisnien,

PRC- przetwornik réznicy cisnien.

Pomieszczenie wentylowane z
mozliwoscig regulacji wentylacji (wtgczanie/wytgczanie)

UWAGA: Instalacja elektryczna i sterujaca znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania
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